
Légende Désignation

Pièces non accessibles

AC1 Amiante ciment x non Conduit  de diamètre 20 cm, vertical sur 
20cm de haut Local 1

AC2 Amiante ciment x non Conduit de diamètre 20 cm, vertical sur 
10 cm de  haut Laboratoire 1

AC68 Amiante ciment x non 2 Panneaux verticaux sur machine Local 1
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